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aaddaapptteerr  ((cczzuujjeekk))  (ang.: adapter; addressable input element) –
element systemu sygnalizacji pożarowej, umożliwiający pracę
ostrzegaczy pożarowych nieadresowalnych w systemie adre-
sowalnym. 

aaddrreess  (ang.: address) – uporządkowany zbiór znaków, określa-
jący położenie obiektu fizycznego [12]. 

aallaarrmm  (ang.: alarm) – ostrzeżenie przed zaistniałym niebezpie-
czeństwem dla życia, mienia lub środowiska, wymagającym
podjęcia interwencji. 

aallaarrmm  eewwaakkuuaaccyyjjnnyy;;  ssyyggnnaałł  ddoo  eewwaakkuuaaccjjii  (ang.: evacuation si-
gnal) – akustyczny lub świetlny sygnał informujący użytkowni-
ków o konieczności ewakuacji [11].

aallaarrmm  mmyyllnnyy;;  aallaarrmm  zzwwooddnniicczzyy  (ang.: deceptive alarm; amer.:
nuisance alarm) – alarm pożarowy fałszywy, wywołany nie roz-
poczynającym się pożarem, lecz wpływem na czujki takich
czynników, jak dym papierosowy, para, kurz, insekty, chwilowe
procesy (np. gotowanie), podczas których wytwarzany jest
dym, ciepło, promieniowanie itp. 

aallaarrmm  ppoożżaarroowwyy  (ang.: fire alarm) – ostrzeżenie o pożarze za-
inicjowane przez osobę lub urządzenie automatyczne [08]. 

aallaarrmm  ppoożżaarroowwyy  ffaałłsszzyywwyy  (ang.: false fire alarm) – alarm poża-
rowy, wywołany w sytuacji, gdy pożaru nie ma, nie było i brak
powodów, dla których pożar mógłby rzeczywiście powstać. 
Alarm pożarowy fałszywy może być wywołany w wyniku:

wadliwie funkcjonujących urządzeń, błędnej obsługi, złośli-

wości ludzi, zmylenia czujek pożarowych lub w wyniku nie-

ustalonych przyczyn.

aallaarrmm  wwssttęęppnnyy;;  aallaarrmm  wweewwnnęęttrrzznnyy;;  aallaarrmm  II--ssttooppnniiaa  (ang.: inter-
nal alarm; pre-alarm) – alarm pożarowy, zainicjowany w insta-
lacji alarmowej przez sygnał z czujki pożarowej w celu mobili-
zacji lokalnych służb lub personelu odpowiedzialnego za bez-
pieczeństwo obiektu, do rozpoznania stopnia zagrożenia po-
żarowego i ewentualnego ugaszenia źródła pożaru własnymi
siłami. 

aallaarrmm  zzaassaaddnniicczzyy;;  aallaarrmm  zzeewwnnęęttrrzznnyy;;  aallaarrmm  IIII--ssttooppnniiaa  (ang.:
external alarm) – alarm pożarowy wywołany w celu wezwania
zewnętrznych służb interwencyjnych (straży pożarnej) do li-
kwidacji zagrożenia. 
Przyjmuje się, że alarm pożarowy zainicjowany przez ręczny
ostrzegacz pożarowy jest alarmem zasadniczym, gdyż został
zweryfikowany przez człowieka. 
Z reguły alarm II-stopnia jest transmitowany do alarmowego
centrum odbiorczego. 

aallaarrmmoowwaanniiee  ddwwuussttooppnniioowwee  (ang.: two-stage alarming) – spo-
sób alarmowania, polegający na możliwości wywo-łania alar-
mu wstępnego przed wywołaniem alarmu zasadniczego. 

aallaarrmmoowwaanniiee  jjeeddnnoossttooppnniioowwee  (ang.: one-stage alarming) – wy-
woływanie alarmu zasadniczego bez poprzedzenia go alar-
mem wstępnym. 

aauuttoommaatt  wwyybbiieerraajjąąccyy;;  ddiiaalleerr  (ang.: dialling unit, dialler) – urzą-
dzenie automatycznie zestawiające połączenie telefoniczne
z uprzednio zaprogramowanym numerem abonenta [12]. 

aauuttoommaattyycczznnee  uurrzząąddzzeenniiaa  zzaabbeezzppiieecczzaajjąąccee,,  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwee
(ang.: automatic fire protection equipment) – wyposażenie do
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Poniższa terminologia bazuje głównie na określeniach

zawartych w polskich normach lub projektach norm,

podanych na końcu opracowania jako literatura. Ter-

min i jego definicja zaczerpnięta z konkretnej normy

ma na końcu w nawiasie kwadratowym podaną pozy-

cję literatury.

Niestety bywało, że ten sam termin definiowany był

w kilku normach w różny sposób, często bardzo szczegó-

łowo – na użytek tylko danej normy. W takich wypad-

kach autor przytoczył własną definicję, wg niego naj-

bardziej przydatną dla branży. 

Dodatkowe wyjaśnienia i komentarze podane są pi-

smem pochyłym, natomiast przy terminach w języku an-

gielskim niekiedy znajduje się nawias, zawierający

skrót amer., co oznacza, że to określenie spotykane jest

w literaturze amerykańskiej. 

Załączone rysunki pozwalają lepiej przybliżyć umiej-

scowienie i znaczenie niektórych urządzeń, objętych

terminologią, w strukturze sygnalizacji pożarowej.

NNaajjcczzęęśścciieejj  uużżyywwaannee  sskkrróóttyy::  

CCNNBBOOPP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej

CCSSPP – centrala sygnalizacji pożarowej
IIRR – promieniowanie podczerwone (ang. infra-red) 

RROOPP – ręczny ostrzegacz pożarowy
SSAAPP – system alarmowy pożarowy; 

sygnalizacja alarmowa pożarowa
SSSSPP – system sygnalizacji pożarowej
TTFF – pożar testowy (ang. test fire) 
TTTT – tor transmisji

UUTTAA – urządzenie transmisji alarmu
UUVV – promieniowanie nadfioletowe (ang. ultra-violet)
WWZZ – wskaźnik zadziałania (czujki)
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zwalczania lub lokalizacji (ograniczenia skutków) pożaru, np.
urządzenia sterujące drzwiami przeciwpożarowymi, przegro-
dy, wentylatory lub stałe urządzenia gaśnicze [08]. 
Są to urządzenia przeznaczone do gaszenia pożaru lub

urządzenia chroniące obiekt przed działaniem promienio-

wania cieplnego i rozszerzaniem się pożaru, uruchamiane

samoczynnie, trwale połączone z chronionym obiektem.

bbaarriieerraa  ooggnniioowwaa  (ang.: fire stop) – przegroda fizyczna zapobie-
gająca rozprzestrzenianiu się ognia wewnątrz i pomiędzy ele-
mentami konstrukcji budowlanej [09]. 

cceennttrraallaa  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  ppoożżaarroowweejj  (ang.: fire alarm control and in-
dicating equipment; fire alarm control panel) – centralna część
instalacji sygnalizacji pożarowej, zasilająca czujki pożarowe
oraz odbierająca od nich sygnały o wykryciu pożaru w celu wy-
wołania alarmu i w razie potrzeby przekazująca je dalej do stra-
ży pożarnej lub do automatycznych urządzeń zabezpieczają-
cych, przeciwpożarowych, a także automatycznie kontrolująca
sprawnością całej instalacji. 

cceennttrraallnnaa  ssttaaccjjaa  aallaarrmmoowwaanniiaa  ppoożżaarroowweeggoo  (ang.: central fi-
re alarm station) – centrum ze stałym dozorem, utrzymy-
wane zwykle przez organizację zewnętrzną w stosunku do
obiektów zabezpieczonych lub monitorowanych, którego
personel po odebraniu wezwania pożarowego zawiadamia
straż pożarną [08]. 

cczzęęśśćć  sskkłłaaddoowwaa  ((ssyysstteemmuu  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  ppoożżaarroowweejj));;  eelleemmeenntt
sskkłłaaddoowwyy  (ang.: component) – urządzenie stanowiące część
systemu sygnalizacji pożarowej, objęte zakresem któregokol-
wiek arkusza normy EN 54 [04,05]. 

cczzęęśśćć  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccaa  ((ssyysstteemmuu  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  ppoożżaarroowweejj));;  eelleemmeenntt
uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyy  (ang.: element) – urządzenie nie objęte zakre-
sem żadnego arkusza normy EN 54, lecz spełniające czynną ro-
lę w systemie sygnalizacji pożarowej [05]. 

cczzuujjkkaa  aannaallooggoowwaa  (ang.: analogue detector) – czujka, która
przekazuje sygnał wyjściowy określający wartość wykrywanej
wielkości [01]. 
Sygnał wyjściowy może być prawdziwym analogowym sy-

gnałem lub cyfrowo zakodowanym odpowiednikiem wy-

krytej wartości. 

cczzuujjkkaa  aauuttoonnoommiicczznnaa  ddyymmuu  (ang.: self-contained smoke
alarm) – połączone w jednej obudowie: element wykrywający
dym, źródło zasilania i sygnalizatory, przeznaczone do wywoły-
wania alarmu pożarowego w mieszkaniach [01]. 

cczzuujjkkaa  cciieeppłłaa  (ang.: heat detector) – czujka czuła na wyższą niż
normalna temperaturę i/lub szybkość narastania temperatury
i/lub różnice temperatur [08]. 

cczzuujjkkaa  dduuaallnnaa;;  cczzuujjkkaa  ddwwuussyysstteemmoowwaa  (ang.: dual detector) –
czujka wykorzystująca dwa zjawiska oddzielnie wykrywane
i przetwarzane, a następnie łącznie analizowane przez proce-
sor czujki [12]. 

cczzuujjkkaa  ddyymmuu  (ang.: smoke detector) – czujka czuła na specy-
ficzne produkty spalania i/lub pirolizy (aerozole) [01].

cczzuujjkkaa  ddyymmuu  jjoonniizzaaccyyjjnnaa  (ang.: ionization smoke detector) –
czujka czuła na produkty spalania zdolne wpływać na prąd jo-
nizacji płynący przez jej komorę jonizacyjną [08]. 

cczzuujjkkaa  ddyymmuu  ooppttyycczznnaa  (ang.: optical smoke detector) – czujka
czuła na produkty spalania zdolne do wpływania na absorpcję
lub rozpraszanie promieniowania w podczerwonym, widzial-
nym i/lub nadfioletowym zakresie widma elektromagnetycz-
nego [01]. 

cczzuujjkkaa  ddwwuussttaannoowwaa  (ang.: two-state detector) – czujka, która
przekazuje do centrali sygnał wyjściowy określający jeden
z dwóch stanów, odpowiadających warunkom albo dozorowa-
nia, albo alarmowania [01]. 

cczzuujjkkaa  ggaazzóóww  ppoożżaarroowwyycchh  (ang.: gas-sensing fire detector) –
czujka czuła na gazowe produkty spalania i/lub rozkładu ter-
micznego [08]. 

cczzuujjkkaa  lliinniioowwaa  (ang.: line detector) – czujka, która reaguje na
zjawiska kontrolowane wzdłuż linii [08]. 

cczzuujjkkaa  kkaassoowwaallnnaa  (ang.: resettable detector) – czujka, która po
reakcji może być przywrócona ze stanu alarmowania do stanu
dozorowania, po ustaniu warunków, które spowodowały reak-
cję, bez wymiany jakiegokolwiek jej elementu [01]. 

cczzuujjkkaa  kkaassoowwaallnnaa  llookkaallnniiee  (ang.: locally resettable detector) –
czujka kasowalna, która może być przywrócona do stanu do-
zorowania w wyniku działania wykonywanego ręcznie na czuj-
ce [01]. 

cczzuujjkkaa  kkaassoowwaallnnaa  ssaammoocczzyynnnniiee  (ang.: self-resettable detector)
– czujka kasowalna, która samoczynnie powraca do stanu do-
zorowania [01]. 

cczzuujjkkaa  kkaassoowwaallnnaa  zzddaallnniiee  (ang.: remotely resettable detector)
– czujka kasowalna, która może być przywracana do stanu do-
zorowania w wyniku działania wykonywanego w oddaleniu od
czujki [01]. 

cczzuujjkkaa  kkoonnwweennccjjoonnaallnnaa  (ang.: conventional detector) – dwu-
stanowa czujka nieadresowalna. 

cczzuujjkkaa  nnaaddmmiiaarroowwaa  (ang.: static detector) – czujka, która ini-
cjuje alarm, gdy wielkość mierzonego zjawiska przekracza
określoną wartość przez odpowiednio długi czas [01]. 

cczzuujjkkaa  nniieekkaassoowwaallnnaa  ((bbeezz  eelleemmeennttóóww  wwyymmiieennnnyycchh))  (ang.:
non-resettable detector – without exchangeable elements) –
czujka, która po reakcji nie może być przywrócona do stanu
dozorowania ze stanu alarmowania [01].

cczzuujjkkaa  nniieekkaassoowwaallnnaa  ((zz  eelleemmeennttaammii  wwyymmiieennnnyymmii))  (ang.: non-
-resettable detector – with exchangeable elements) – czujka,
która po reakcji wymaga wymiany elementu lub elementów
w celu przywrócenia jej do stanu dozorowania [01]. 

cczzuujjkkaa  nniieeooddłłąącczzaallnnaa  (ang.: non-detachable detector) – czujka,
której sposób montażu uniemożliwia łatwe jej odłączenie
w celu konserwacji i naprawy [01]. 

cczzuujjkkaa  ooddłłąącczzaallnnaa  (ang.: detachable detector) – czujka, której
konstrukcja umożliwia łatwe zdjęcie jej z normalnej pozycji
pracy w celu konserwacji i naprawy [01]. 

cczzuujjkkaa  ppłłoommiieenniiaa  (ang.: flame detector) – czujka, która reagu-
je na promieniowanie emitowane przez płomienie [01,08]. 

cczzuujjkkaa  ppoożżaarroowwaa;;  cczzuujjkkaa  (ang.: fire detector) – część skła-
dowa systemu sygnalizacji pożarowej, która zawiera co naj-
mniej jeden czujnik, który ciągle lub w odstępach czasu
kontroluje co najmniej jedno odpowiednie fizyczne i/lub
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chemiczne zjawisko towarzyszące pożarom i który przeka-
zuje co najmniej jeden odpowiedni sygnał do centrali sy-
gnalizacji pożarowej [01]. 

cczzuujjkkaa  ppuunnkkttoowwaa  (ang.: point detector; amer.: spot detector)
– czujka, która reaguje na zjawisko występujące w pobliżu
ustalonego punktu [01]. 

cczzuujjkkaa  rróóżżnniiccoowwaa  (ang.: differential detector) – czujka, która
inicjuje alarm, gdy różnica (normalnie mała) wielkości zjawi-
ska mierzonego w dwóch lub więcej miejscach przekracza
określoną wartość w odpowiednio długim czasie [01]. 

cczzuujjkkaa  rróóżżnniicczzkkoowwaa  (ang.: rate of rise detector) – czujka, która
inicjuje alarm <sygnał alarmowy> gdy szybkość zmian mie-
rzonego zjawiska w czasie przekracza określoną wartość
w określonym czasie [01]. 

cczzuujjkkaa  ssttyykkoowwaa  (ang.: contact detector) – czujka, która jako sy-
gnał wyjściowy, przy zmianie swego stanu, wykorzystuje zmia-
nę stanu styku elektrycznego. 

cczzuujjkkaa  wwiieelloocczzuujjnniikkoowwaa;;  cczzuujjkkaa  wwiieellookkrryytteerriioowwaa  (ang.: multi-
sensor detector; amer.: multi-criteria detector) – czujka, która
reaguje na więcej niż jedno zjawisko pożarowe.

cczzuujjkkaa  wwiieellooppuunnkkttoowwaa  (ang.: multi-point detector) – czujka,
która reaguje na zjawisko występujące w sąsiedztwie wielu
ustalonych punktów [01]. 

cczzuujjkkaa  wwiieelloossttaannoowwaa  (ang.: multi-state detector) – czujka, któ-
ra przekazuje sygnał wyjściowy określający jeden z ograniczo-
nej liczby (większej niż dwóch) stanów, odpowiadających do-
zorowaniu, alarmowaniu i innym warunkom [01]. 

cczzuujjkkaa  wwyyzzwwaallaajjąąccaa  (ang.: actuating detector) – rodzaj czujki po-
żarowej, nie będącej elementem systemu sygnalizacji pożaro-
wej, stosowanej do uruchamiania urządzeń pomocniczych [08]. 

cczzuujjnniikk  (ang.: sensor) – część czujki reagująca na zmiany war-
tości mierzonej wielkości i przekazująca tę wartość dalej w po-
staci analogowej. 
Czujka analogowa jest właściwie czujnikiem. 

ddaannee  oobbiieekkttoowwee  (ang.: site specific data) – zmienne dane, do-
tyczące konkretnego obiektu, niezbędne do pracy CSP
w określonej konfiguracji instalacji [02]. 
ddoozziieemmiieenniiee  (ang.: earth fault) – niepożądane połączenie pomiędzy
elektrycznym potencjałem ziemi a jakąkolwiek częścią CSP, torami
transmisji do CSP lub torami transmisji pomiędzy częściami CSP [02]. 
ddrrooggaa  eewwaakkuuaaccyyjjnnaa  (ang.: escape route; evacuation route) –
droga stanowiąca część środków eweakuacji (ucieczki) z dowol-
nego punktu do wyjścia końcowego [11].
ddrrzzwwii  ddyymmoosszzcczzeellnnee  (ang.: smoke control door) – drzwi zapro-
jektowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu
podczas pożaru [10]. 
ddyymm  (ang.: smoke) – widzialna w atmosferze zawiesina cząstek
stałych i cieczy, powstałych w wyniku spalania lub pirolizy [07]. 

eelleemmeenntt  aaddrreessoowwaallnnyy  (ang.: addressable element) – element
systemu sygnalizacji pożarowej, instalowany w adresowalnej li-
nii dozorowej, któremu można nadać adres, pozwalający iden-
tyfikować go w centrali.
Elementami adresowalnymi są adresowalne ostrzegacze

pożarowe, mogą być adresowalne sygnalizatory alarmowe,

elementy sterujące, adaptery, elementy wejścia-wyjścia itp.

eelleemmeenntt  lliinniioowwyy  (ang.: line element) – element systemu sygna-
lizacji pożarowej, który może być włączony w linię dozorową. 
Elementami liniowymi są: ostrzegacze pożarowe, izolatory
zwarć, adaptery, elementy sterujące, elementy kontrolne, ad-
resowalne sygnalizatory itp. 

eelleemmeenntt  kkoońńccoowwyy  ((lliinniiii))  (ang.: end-of-line element) – element
instalowany na końcu linii w celu kontrolowania linii na zwar-
cie i przerwę. 

eelleemmeenntt  sskkłłaaddoowwyy  ((ssyysstteemmuu  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  ppoożżaarroowweejj));;  cczzęęśśćć
sskkłłaaddoowwaa  (ang.: component) – urządzenie stanowiące część
systemu sygnalizacji pożarowej, objęte zakresem któregokol-
wiek arkusza normy EN 54 [04,05]. 

eelleemmeenntt  sstteerruujjąąccyy  (ang.: control element) – urządzenie ad-
resowalne, przeznaczone do sterowania sygnalizatorami
alarmowymi lub przeciwpożarowymi urządzeniami zabez-
pieczającymi. 

eelleemmeenntt  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyy  ((ssyysstteemmuu  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  ppoożżaarroowweejj))  (ang.:
element) – urządzenie nie objęte zakresem żadnego arkusza
normy EN 54, lecz spełniające czynną rolę w systemie sygnali-
zacji pożarowej [05]. 

eelleemmeenntt  ((uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyy))  ttyyppuu  11  (ang.: element type 1) – urzą-
dzenie nie objęte żadną częścią normy EN 54, realizujące istot-
ną funkcję związaną z systemem sygnalizacji pożarowej [04]. 
Przykład elementów typu 1: interfejs systemu sieciowego,

izolator zwarcia, zdalny terminal sygnalizacyjno-opera-

torski, element wejścia/wyjścia.

eelleemmeenntt  ((uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyy))  ttyyppuu  22  (ang.: element type 2) – każde
inne, różne niż element typu 1, możliwe do podłączenia urzą-
dzenie, realizujące funkcje dodatkowe [04]. 
Przykład elementów typu 2: drukarka, moduł wyświetlacza

do prezentacji dodatkowych informacji, interfejs systemu za-

rządzania budynkiem, panel obsługi straży pożarnej.

eelleemmeenntt  wweejjśścciiaa  (ang.: input element) – element systemu
sygnalizacji pożarowej, który może przyjmować informacje
od urządzeń nie stanowiących części składowych systemu
sygnalizacji pożarowej, który jednak nie może wysyłać in-
formacji do nich [04]. 
Elementy wejścia mogą np. przyjmować informacje z automa-
tycznych urządzeń zabezpieczających. 

eelleemmeenntt  wweejjśścciiaa--wwyyjjśścciiaa  (ang.: input/output element) – ele-
ment systemu sygnalizacji pożarowej, który może zarówno od-
bierać jak i wysyłać informacje do urządzeń nie stanowiących
części składowych systemu sygnalizacji pożarowej [04]. 

eelleemmeenntt  wwyyjjśścciiaa  (ang.: output element) – element systemu
sygnalizacji pożarowej, który może wysyłać informacje do
urządzeń nie stanowiących części składowych systemu sy-
gnalizacji pożarowej., lecz który nie może odbierać infor-
macji od nich [04]. 

eewwaakkuuaaccjjaa  (ang.: escape; evacuation) – uporządkowane prze-
mieszczanie się osób do miejsca bezpiecznego (w razie poża-
ru lub innego niebezpieczeństwa) [11]. 

ffoorrmmaatt  kkoommuunniikkaattuu  (ang.: message format) – liczba, forma
oraz wzajemne położenie składników komunikatu, pozwalają-
ce na jednoznaczną identyfikację komunikatu [12]
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ggnniiaazzddoo  (ang.: base) – część automatycznego ostrzegacza po-
żarowego, mocowana do sufitu lub ściany, poprzez którą czuj-
ka odłączalna uzyskuje połączenie z linią dozorową. 
ggnniiaazzddoo  aaddrreessoowwaallnnee  (ang.: addressable base) – gniazdo wy-
posażone w układ umożliwiający nadanie adresu czujce w nim
zainstalowanej. 
iinnssttaallaaccjjaa  aallaarrmmoowwaa,,  iinnssttaallaaccjjaa  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  aallaarrmmoowweejj  (ang.:
alarm system; alarm installation) – połączone w określoną kon-
figurację elementy systemu alarmowego.
Szczególnym rodzajem instalacji alarmowej (instalacji sygna-

lizacji alarmowej) jest instalacja sygnalizacji pożarowej.

iinnssttaallaaccjjaa  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  ppoożżaarroowweejj  (ang.: fire detection and fire
alarm system) – grupa części składowych i elementów uzupeł-
niających, połączonych w określoną konfigurację, zdolną do
wykrywania i sygnalizowania pożaru [04]. 
Instalację sygnalizacji pożarowej w obiekcie tworzą odpo-

wiednio połączone części składowe i uzupełniające systemu

sygnalizacji pożarowej.

iinntteerrffeejjss  (ang.: interface) – zespół środków sprzętowych i pro-
gramowych, zapewniający poprawny przepływ informacji po-
między urządzeniem systemu alarmowego a torem transmisji. 

iizzoollaattoorr  zzwwaarrćć  (ang.: short-circuit isolator) – element instalo-
wany w linii dozorowej, służący do odizolowania fragmentu
uszkodzonej przez zwarcie linii. 

kkaassoowwaanniiee  (ang.: reset) – czynność umożliwiająca wyjście
CSP ze stanu alarmowania pożarowego i/lub ze stanu
uszkodzenia [02]. 

kkllaappaa  ddyymmoowwaa  (ang.: smoke damper) – pokrywa umieszczona
na otworze w dachu lub stropodachu, otwierana automatycz-
nie i zdalnie (ręcznie) w przypadku nagromadzenia się w po-
mieszczeniu dymu i gorących gazów pożarowych, w celu ich
usunięcia drogą wentylacji naturalnej. 

kkllaappaa  ooddcciinnaajjąąccaa  (ang.: damper) – ruchome zamknięcie we-
wnątrz przewodu/kanału wentylacyjnego lub klimatyzacyjne-
go, które może przerwać przepływ płynu (cieczy lub gazu)
w jego wnętrzu [09]. 

kkllaappaa  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwaa  (ang.: fire damper) – klapa zaprojekto-
wana w taki sposób, aby automatycznie przeciwdziałała prze-
niesieniu się/przejściu pożaru/ognia przez przewód w określo-
nych warunkach [09]. 
kkoommppaattyybbiillnnoośśćć  (ang.: compatibility) – zdolność części składo-
wej instalacji sygnalizacji pożarowej do pracy z centralą w za-
kresie określonym normą EN 54 i w określonych konfigura-
cjach instalacji [04]. 
kkoommuunniikkaattyy  ((tteekkssttyy))  uużżyyttkkoowwnniikkaa  (ang.: user message) – zbiór
informacji (tekstów słownych) ukazujących się na wyświetla-
czu alfanumerycznym, przypisanych podczas programowania
strefom dozorowym, wykorzystywanych przez użytkownika
do identyfikacji miejsca pożaru lub uszkodzenia. 
kkoonncceeppccjjaa  aallaarrmmoowwaanniiaa  ffiirrmmyy  CCeerrbbeerruuss  (ang.: cerberus alarm
concept (CAC) – koncepcja, która pozwala personelowi włą-
czyć się w proces automatycznego wykrywania pożaru przez
instalację alarmową w celu zapobieżenia przesyłaniu fałszy-
wych alarmów do straży pożarnej. 
Przykładem wykorzystania tej koncepcji jest alarmowanie

dwustopniowe.

kkoonnffiigguurraaccjjaa  (ang.: configuration) – topologiczne rozmiesz-
czenie urządzeń połączonych za pomocą torów transmisji
z centralą [04]. 

kkuurrttyynnaa  ddyymmoowwaa  ((śścciiaannkkaa  kkuurrttyynnoowwaa))  (ang.: roof (or ceiling)
screen) – lekka przegroda, wykonana z materiałów niepal-
nych, podwieszona pionowo pod dachem lub stropodachem
i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się dymu i gazów poża-
rowych w kierunku poziomym. 

kkuurrttyynnaa  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwaa  (ang.: safety curtain) – ruchoma
przegroda do zamykania otworu w budynku, zapobiegają-
ca rozprzestrzenianiu się dymu i gorących gazów pożaro-
wych [09]. 

lliinniiaa  ddoozzoorroowwaa  (ang.: detection circuit) – tor transmisji łączący
ostrzegacze pożarowe z centralą sygnalizacji pożarowej [02]
Linie dozorowe mogą być promieniowe lub pętlowe. 

lliinniiaa  ddoozzoorroowwaa  aaddrreessoowwaallnnaa  (ang.: addressable detection cir-
cuit) – linia dozorowa umożliwiająca dołączanie adresowal-
nych ostrzegaczy pożarowych. 

lliinniiaa  ddoozzoorroowwaa  ppęęttlloowwaa  (ang.: detection loop) – linia dozoro-
wa, która – dla zwiększenia niezawodności – ma początek i ko-
niec dołączone do centrali.

lliinniiaa  ddoozzoorroowwaa  pprroommiieenniioowwaa  (ang.: stub detection circuit)
– linia dozorowa, której przebieg kończy się na ostatnim
elemencie liniowym i której uszkodzenie w postaci prze-
rwy eliminuje z pracy elementy, zawierające się między
uszkodzeniem i końcem linii.

lliinniiaa  ddoozzoorroowwaa  ttyyppuu  AA  (ang.: class A detection circuit) – linia
dozorowa, w której pojedyncze uszkodzenie (przerwa lub
zwarcie) nie eliminuje z dozorowania żadnego ostrzegacza po-
żarowego. 
Linią typu A może być linia dozorowa pętlowa, pod wa-

runkiem, że każdy ostrzegacz będzie wyposażony w izo-

lator zwarć.

lliinniiaa  ddoozzoorroowwaa  ttyyppuu  BB  (ang.: class B detection circuit) – linia
dozorowa, w której pojedyncze uszkodzenie w postaci prze-
rwy lub zwarcia może wyeliminować z dozorowania wszystkie
ostrzegacze pożarowe. 
Linią typu B jest tzw. linia promieniowa.

lliinniiaa  ggłłóówwnnaa;;  lliinniiaa  ppiieerrwwsszzoorrzzęęddnnaa  (ang.: primary line) – tor
transmisji nadzorowany w sposób elektryczny.

lliinniiaa  ddrruuggoorrzzęęddnnaa;;  lliinniiaa  ppooddrrzzęęddnnaa  (ang.: secondary line) –
nie nadzorowany tor transmisji. 

lliinniiaa  kkoonnttrroollnnaa  (ang.: monitor line) – kontrolowany elektrycz-
nie tor transmisji, w który włączane są zestyki kontrolne urzą-
dzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych. 

lliinniiaa  sstteerruujjąąccaa  (ang.: control line) – tor transmisji, do którego
dołączane są sterowane przez centralę sygnalizatory alarmowe
lub urządzenia zabezpieczające, przeciwpożarowe. 

lliinniiaa  tteelleeffoonniicczznnaa  ppoożżaarroowwaa  (ang.: fire telephone line) – ob-
wód telefoniczny zarezerwowany wyłącznie do transmisji alar-
mów pożarowych [08]. 

mmoonniittoorriinngg  (ang.: central collecting of alarm conditions) –
zbieranie, za pomocą łączy telekomunikacyjnych i radiowych,
informacji o stanie niezależnych, oddalonych instalacji alarmo-



wych, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań in-
terwencyjnych w wypadku odebrania sygnału alarmu [12]. 
oocchhrroonnaa  pprrzzeedd  zzaaddyymmiieenniieemm  (ang.: smoke control) – środki
mające na celu ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu
i gazów pożarowych w budynku podczas pożaru [10]. 

ooggiieeńń  (ang.: fire) – proces spalania charakteryzujący się emisją
cieplną, któremu towarzyszy dym i/lub płomień [07]. 

oorrggaanniizzaaccjjaa  aallaarrmmoowwaanniiaa;;  kkoonncceeppccjjaa  aallaarrmmoowwaanniiaa  (ang.: alarm
organization, alarm concept) – integracja funkcji instalacji sy-
gnalizacji alarmowej i działania ludzi w razie pożaru. 

oossttrrzzeeggaacczz  ppoożżaarroowwyy;;  oossttrrzzeeggaacczz  (ang.: detector, call point) –
urządzenie inicjujące sygnał alarmowy w związku z wykryciem
pożaru. 
Ostrzegacze pożarowe dzielą się na ostrzegacze automa-

tyczne i ręczne. 

ppaakkiieett  (ang.: module, PCB module) – wymienna, zakończona
złączem elektrycznym, kompletna płytka drukowana z podze-
społami określonego układu elektronicznego.

ppiirroolliizzaa  (ang.: pyrolysis) – nieodwracalny chemiczny roz-
kład materiału bez utleniania, spowodowany wzrostem
temperatury [07]. 

ppłłoommiieeńń  (ang.: flame) – strefa spalania w fazie gazowej, z któ-
rej emitowane jest światło [07]. 

ppoollee  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  ssttrreeffoowweejj  (ang.: zone signalling panel) – zbiór
elementów sygnalizacji optycznej, przeznaczonych do wskaza-
nia stref dozorowych, z których nadszedł sygnał alarmowy lub
uszkodzeniowy. 

ppoottwwiieerrddzzeenniiee  ((aallaarrmmuu))  (ang.: acknowledgment of alarm) –
czynność obsługowa przy centrali, potwierdzająca odebranie
alarmu i brak potrzeby dalszego alarmowania. 
Zwykle potwierdzenie oznacza wyciszenie sygnału akustycz-

nego i wyznaczenie czasu na rozpoznanie zagrożenia.

ppoozziioomm  ddoossttęęppuu  (ang.: access level) – jeden z kilku stanów
centrali sygnalizacji pożarowej, w którym wybrane: 
– elementy obsługowe mogą być uruchomione, 
– czynności obsługowe (manipulacje) mogą być wykonywane, 
– komunikaty są widoczne i /lub
– informacje mogą być odbierane [02]. 
Poziom dostępu określa stopień utrudnienia w możliwo-

ściach manipulowania i regulowania centrali oraz odczytu

wybranych informacji; im wyższy poziom dostępu, tym

większe utrudnienia w dostępie do elementów manipulacyj-

nych, regulacyjnych i do informacji.

ppoożżaarr  (ang.: fire) – spalanie o niekontrolowanym przebiegu
w czasie i w przestrzeni [07]. 

ppoożżaarroowwee  uurrzząąddzzeenniiee  aallaarrmmoowwee  (ang.: fire alarm device) –
część składowa systemu sygnalizacji pożarowej, nie będąca
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A – Czujka (-i) pożarowa; 

B – Centrala sygnalizacji pożarowej; 

C – Pożarowe urządzenie alarmowe; 

D – Ręczny ostrzegacz (-e) pożaro-
wy; 

E – Urządzenie transmisji alarmów
pożarowych; 

F – Stacja odbiorcza alarmów poża-
rowych; 

G – Urządzenie sterownicze automa-
tycznych urządzeń zabezpiecza-
jących, przeciwpożarowych; 

H – Automatyczne urządzenie zabez-
pieczające, przeciwpożarowe; 

J – Urządzenie transmisji sygnałów
uszkodzeniowych; 

K – Stacja odbiorcza sygnałów
uszkodzeniowych; 

L – Urządzenie zasilające

PPrrzzyykkłłaaddoowwaa  kkoonnffiigguurraaccjjaa  ssyysstteemmuu
ssyyggnnaalliizzaaccjjii  ppoożżaarroowweejj

URZĄDZENIA LOKALNE URZĄDZ.
ODLEGŁE

elementy uzupełniające



częścią centrali sygnalizacji pożarowej, używana do przekazy-
wania ostrzeżenia o pożarze, np. sygnalizator akustyczny lub
optyczny [01]. 
ppoożżaarroowwyy  ssyysstteemm  zzaabbeezzppiieecczzaajjąąccyy  (ang.: fire protection sys-
tem) – grupa urządzeń, które – w połączeniu – są w stanie uru-
chamiać środki służące minimalizowaniu skutków pożaru, np.
systemy oddzieleń przeciwpożarowych, systemy ewakuacyjne,
instalacje kontroli zadymienia, stałe instalacje gaśnicze [04]. 

ppuunnkktt  ddoozzoorroowwyy  (ang.: point) – część składowa systemu sy-
gnalizacji pożarowej, dołączona do linii dozorowej, zdolna do
przekazywania lub odbierania informacji związanych z wykry-
waniem pożaru [04]. 
Punkty dozorowe to zainstalowane w miejscu dozorowania

ostrzegacze pożarowe (czujki lub ostrzegacze ręczne). 

rreejjeessttrr  zzddaarrzzeeńń  (ang.: event memory) – obszar pamięci reje-
stratora zdarzeń, służący do przechowywania komunikatów
o zdarzeniach [12]. 

rreejjeessttrraattoorr  zzddaarrzzeeńń  (ang.: event recorder) – urządzenie do re-
jestrowania uprzednio określonych zdarzeń, występujących
w instalacji alarmowej. 
Jako zdarzenia są rejestrowane wywoływane alarmy, zgła-

szane uszkodzenia, wyłączenia stref, a także niektóre czyn-

ności obsługowe (np. potwierdzenie, kasowanie, przełącze-

nie trybu pracy) z podaniem czasu ich wystąpienia. 

rreezzyyssttoorr  kkoońńccoowwyy  (ang.: end-of-line resistor) – rezystor in-
stalowany na końcu linii w celu kontrolowania zwarcia
i przerwy linii. 
rręęcczznnyy  oossttrrzzeeggaacczz  ppoożżaarroowwyy  (ang.: manual call point) – część
składowa systemu sygnalizacji pożarowej używana do ręczne-
go inicjowania alarmu [01]. 
rręęcczznnyy  oossttrrzzeeggaacczz  ppoożżaarroowwyy  ttyyppuu  AA  (ang.: type A manual call
point) – ręczny ostrzegacz pożarowy uruchamiany bezpośred-
nio, bez wciskania przycisku po zbiciu szybki [03]. 

rręęcczznnyy  oossttrrzzeeggaacczz  ppoożżaarroowwyy  ttyyppuu  BB  (ang.: type B manual call
point) – ręczny ostrzegacz pożarowy uruchamiany pośrednio,
wymaga wciśnięcia przycisku po zbiciu szybki [03]. 
ssttaaccjjaa  ooddbbiioorrcczzaa  aallaarrmmóóww  ppoożżaarroowwyycchh  (ang.: fire alarm rece-
iving station) – centrum, znajdujące się w obiekcie zabezpie-
czonym lub poza nim, z którego mogą być w każdej chwili
uruchomione (zadysponowane) niezbędne środki zabezpie-
czenia obiektu lub zwalczania pożaru. 

ssttaaccjjaa  ooddbbiioorrcczzaa  zzggłłoosszzeeńń  ((aallaarrmmóóww))  uusszzkkooddzzeenniioowwyycchh  (ang.:
fault warning receiving station) – centrum, w którym są odbie-
rane zgłoszenia o uszkodzeniach w instalacji alarmowej i z któ-
rego są podejmowane niezbędne działania zaradcze. 

ssttaann  aallaarrmmoowwaanniiaa  ((ppoożżaarroowweeggoo))  (ang.: fire alarm condition) –
stan pracy, w który wchodzi centrala po odebraniu od ostrzega-
czy pożarowych informacji o wykryciu pożaru.

ssttaann  bbllookkoowwaanniiaa  (ang.: disabled condition) – stan pracy, w któ-
rym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygna-
łów i wywoływanie alarmów od jakichkolwiek ostrzegaczy lub
zablokowane jest wyjście z centrali i/lub tor transmisji do ja-
kichkolwiek części składowych systemu sygnalizacji pożaro-
wej, tworzących instalację alarmową. 

ssttaann  ddoozzoorroowwaanniiaa  (ang.: quiscent condition) – stan pracy, w któ-
rym centrala jest zasilana ze źródła energii elektrycznej, spełnia-
jącego określone wymagania i nie jest sygnalizowany żaden in-
ny stan pracy.

ssttaann  pprraaccyy  (ang.: functional condition) – stan centrali sygnali-
zacji pożarowej, charakteryzowany specyficzną dla niego sy-
gnalizacją w tej centrali. 
Centrala może znajdować się w następujących stanach pra-

cy: dozorowania, alarmowania, uszkodzenia, blokowania

i testowania.

ssttaann  tteessttoowwaanniiaa  (ang.: test condition) – stan pracy, w którym
centrala sygnalizuje sprawdzanie funkcji. 
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ssttaann  uusszzkkooddzzeenniiaa  (ang.: fault warning condition) – stan pracy,
w którym centrala sygnalizuje uszkodzenie czegokolwiek w in-
stalacji alarmowej lub swoich układów. 
ssttaannoowwiisskkoo  aallaarrmmoowwee  (ang.: control centre) – pomieszcze-
nie ze stałym dozorem wewnątrz lub w pobliżu obiektów
zagrożonych, odbierające wezwania o niebezpieczeństwie
oraz wyposażone w środki umożliwiające odzwierciedlenie
sytuacji w każdym zabezpieczonym obiekcie i środki łącz-
ności potrzebne do transmisji wezwań o pomoc do służb
ratowniczych [08]. 

ssttaannoowwiisskkoo  kkiieerroowwaanniiaa  (ang.: control room) – pomieszczenie
na terenie straży pożarnej, ze stałym dozorem i pełnym wypo-
sażeniem, w którym są odbierane zgłoszenia o niebezpieczeń-
stwie i podejmowane działania zmierzające do mobilizacji lu-
dzi, urządzeń i wyposażenia [08]. 

ssttrreeffaa  ddoozzoorroowwaa;;  ssttrreeffaa  (ang.: zone) – geograficzna część chro-
nionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej
ostrzegaczy i dla których w centrali przewidziano wspólną sy-
gnalizację strefową [02]. 
Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miej-
sca wykrycia pożaru. 

ssttrreeffaa  ppoożżaarroowwaa  (ang.: fire compartment) – część budowli
składająca się z jednego lub większej liczby pomieszczeń lub
przestrzeni, skonstruowana w celu powstrzymania przeniesie-
nia się pożaru do lub z pozostałej części budowli, w określo-
nym czasie [09]. 

ssttrreeffaa  zzaaggrroożżeenniiaa  wwyybbuucchheemm  (ang.: explosion hazard compart-
ment) – przestrzeń, w której może występować mieszanina
substancji palnych z powietrzem lub z innymi gazami utlenia-
jącymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wy-
buchowości. 

ssyyggnnaalliizzaaccjjaa  (ang.: signalling system) – zespół urządzeń umoż-
liwiających przekazywanie sygnałów niosących określoną in-
formację. 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się sygnalizację

alarmową, awaryjną, przywoławczą, wywoławczą, infor-

macyjną (np. sygnalizację uliczną), ostrzegawczą (np. ja-

dącej karetki pogotowia).

ssyyggnnaalliizzaaccjjaa  aallaarrmmoowwaa;;  ssyysstteemm  aallaarrmmoowwyy  (ang.: alarm system)
– zespół urządzeń mogących ze sobą współpracować (kompa-
tybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o za-
grożeniu mienia i życia. 
W zależności od czynnika zagrażającego rozróżnia-

my sygnalizację alarmową włamaniową, pożarową,

napadową itp. Połączone ze sobą torami transmisji

elementy systemu alarmowego stanowią instalację

alarmową.

ssyyggnnaalliizzaaccjjaa  aallaarrmmoowwaa  ppoożżaarroowwaa;;  ssyysstteemm  aallaarrmmoowwyy  ppoożżaarroowwyy
((SSAAPP))  (ang.: fire alarm system) – zespół urządzeń, mogących
ze sobą współpracować (kompatybilnych), przeznaczonych
do przekazywania informacji o zagrożeniu mienia i życia w wy-
niku pożaru. 

ssyyggnnaalliizzaattoorr  aakkuussttyycczznnyy  (ang.: sounder, audible signalling devi-
ce) – urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy
o wymaganych parametrach [12]. 

ssyyggnnaalliizzaattoorr  ooppttyycczznnyy  (ang.: alarm light, flash 
light) – urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy
o wymaganych parametrach [12]. 
ssyyggnnaalliizzaattoorr  aakkuussttyycczznnyy  ppoożżaarroowwyy  (ang.: fire alarm sounder) –
element systemu sygnalizacji pożarowej,          służący do ogła-
szania alarmu pożarowego za pomocą            dźwięku [08]. 

ssyyggnnaałł  (ang.: signal) – wielkość fizyczna zawierająca określoną
informację [12]. 
ssyyggnnaałł  aallaarrmmoowwyy  (ang.: alarm signal) – sygnał wytwarzany
przez instalację alarmową lub jej część w stanie alarmowania. 

ssyyggnnaałł  uusszzkkooddzzeenniioowwyy  (ang.: fault signal) – sygnał wytwarzany
przez instalację alarmową w stanie uszkodzenia w celu poin-
formowania o możliwości utraty przez nią sprawności tech-
nicznej. 

ssyysstteemm  hhiieerraarrcchhiicczznnyy  (ang.: hierarchical system) – system sie-
ciowy, w którym jedna centrala sygnalizacji pożarowej jest wy-
znaczona jako centrala główna, oraz w którym ta centrala jest
zdolna co najmniej do: 
– odbioru sygnałów z central podrzędnych; 
– wskazywania stanów central podrzędnych; 
– przesyłania sygnałów sterujących do central podrzędnych
[04,05]. 

ssyysstteemm  ssiieecciioowwyy  (ang.: networked system) – system, w któ-
rym kilka central jest połączonych i zdolnych do wymiany
informacji [04,05]. 

ssyysstteemm  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  ppoożżaarroowweejj  ((SSSSPP))  (ang.: fire detection
and fire alarm system) – zbiór kompatybilnych elementów,
które, gdy tworzą instalację o określonej konfiguracji, są
zdolne do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu i innych
stosownych działań. 
Elementy tworzące system sygnalizacji pożarowej, są we-

dług normy EN 54 dzielone na elementy (części) składowe

i elementy uzupełniające. 

ssyysstteemm  zzaabbeezzppiieecczzaajjąąccyy,,  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwyy  (ang.: fire protec-
tion system) – grupa urządzeń, które współdziałając są w sta-
nie automatycznie uruchamiać środki minimalizujące skutki
pożaru, np.: zamknięcia przeciwpożarowe, system ewakuacyj-
ny, system kontroli zadymienia, stała instalacja gaśnicza [04].

sszzyybb  kkaabblloowwyy  (ang.: cable shaft) – pionowy, wydzielony, obu-
dowany szyb, łączący więcej niż dwie kondygnacje budynku,
przeznaczony do ułożenia w nim kabli. 

ttaabblliiccaa  ssyyggnnaalliizzaaccjjii  rróówwnnoolleeggłłeejj  (ang.: parallel signalling panel)
– urządzenie instalowane w innym pomieszczeniu niż centra-
la, powtarzające sygnalizację optyczną i akustyczną centrali. 

ttaabblliiccaa  ssyynnooppttyycczznnaa  (ang.: mimic panel) – urządzenie in-
stalowane z reguły obok centrali, umożliwiające wskaza-
nie miejsca powstania pożaru na tle schematycznego pla-
nu obiektu. 

tteelleeffoonn  ppoożżaarroowwyy  (ang.: fire telephone) – aparat telefonicz-
ny przeznaczony wyłącznie do przekazywania wezwań do
pożaru [08]. 

ttlleenniiee  (ang.: smouldering) – powolne spalanie materiału, bez
emisji światła widzialnego, charakteryzujące się wydzielaniem
dymu i wzrostem temperatury [07]. 
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ttoorr  ttrraannssmmiissjjii  ((TTTT))  (ang.: transmission path) – fizyczne
połączenie, znajdujące się na zewnątrz obudowy centra-
li, służące do transmisji informacji i/lub zasilania pomię-
dzy centralą i innymi częściami systemu sygnalizacji po-
żarowej [04]. 
Tor transmisji może obejmować niezbędne do transmi-

sji wyposażenie, np. modemy.

uurrzząąddzzeenniiee  ggaaśśnniicczzee;;  iinnssttaallaaccjjaa  ggaaśśnniicczzaa  (ang.: extingu-
ishing system) – urządzenie przeznaczone do gaszenia
pożaru, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie, trwale
połączone z chronionym obiektem [06]. 

uurrzząąddzzeenniiee  sstteerroowwnniicczzee  aauuttoommaattyycczznnyycchh  uurrzząąddzzeeńń
zzaabbeezzppiieecczzaajjąąccyycchh,,  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwyycchh  (ang.: con-
trol for automatic fire protection equipment) –
urządzenie automatyczne, uruchamiające automa-
tyczne urządzenia zabezpieczające, przeciwpożaro-
we, po odebraniu sygnału z centrali sygnalizacji po-
żarowej            [01, 22].

uurrzząąddzzeenniiee  ttrraannssmmiissjjii  aallaarrmmóóww  ppoożżaarroowwyycchh  (ang.: fire
alarm routing equipment) – wyposażenie pośredni-
czące, przekazujące sygnał alarmowy z centrali sygna-
lizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożaro-
wych [01, 08]. 

uurrzząąddzzeenniiee  ttrraannssmmiissjjii  zzggłłoosszzeeńń  ((ssyyggnnaałłóóww))  uusszzkkooddzzeenniioo--
wwyycchh  (ang.: fault warning routing equipment) – wyposa-
żenie pośredniczące w przekazywaniu sygnałów uszko-
dzeniowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji od-
biorczej sygnałów uszkodzeniowych. 

uurrzząąddzzeenniiee  wwyyzzwwaallaajjąąccee;;  uurrzząąddzzeenniiee  iinniiccjjuujjąąccee  (ang.:
trigger device; activation device) – urządzenie zdolne
w sposób automatyczny lub ręczny zainicjować alarm,
np. czujka, ręczny ostrzegacz pożarowy lub wyzwalacz
ciśnieniowy [08]. 

uurrzząąddzzeenniiee  zzaassiillaajjąąccee;;  zzaassiillaacczz  (ang.: power supply equip-
ment) – część składowa systemu alarmowego, która do-
starcza energię o określonych parametrach do centrali
i innych części składowych systemu, zasilanych przez
centralę. 
Urządzenie zasilające może stanowić wielorakie źró-

dła energii, np. sieć elektroenergetyczną, źródła rezer-

wowe.

wweezzwwaanniiee  ddoo  ppoożżaarruu  (ang.: fire call) – alarm pożarowy
przekazywany przez człowieka, bezpośrednio lub telefo-
nicznie, do stanowiska kierowania straży pożarnej [08]. 

wwsskkaaźźnniikk  (ang.: indicator) – element sygnalizacyjny, słu-
żący do przekazywania informacji przez zmianę swego
stanu [02]. 

wwsskkaaźźnniikk  ssttrreeffoowwyy  (ang.: zone indicator) – część centrali
sygnalizacji pożarowej, która optycznie wskazuje strefę,
z której pochodzi sygnał pożarowy lub sygnał uszkodze-
niowy [08]. 

wwssppóółłzzaalleeżżnnoośśćć  ddwwuucczzuujjkkoowwaa  ((lluubb  ddwwuuggrruuppoowwaa  lluubb
ddwwuulliinniioowwaa))  (ang.: coincidence detection) – funkcja
umożliwiająca uniknięcie fałszywych alarmów. Alarm po-
żarowy inicjowany jest dopiero po zadziałaniu dwóch

czujek na jednej linii (lub czujek z dwóch współzależ-
nych grup lub czujek z dwóch współzależnych linii). 
Po zadziałaniu pierwszej czujki może być wywołany

alarm wstępny lub uruchomiona funkcja sterująca. 

wwyyjjśścciiee  ddoo  mmoonniittoorriinngguu  (ang.: monitoring output) – wyj-
ścia centrali, umożliwiające przekazanie sygnałów poża-
rowych i uszkodzeniowych do centrum monitorowania
lub do straży pożarnej. 

wwyyśśwwiieettllaacczz  aallffaannuummeerryycczznnyy  (ang.: alphanumeric di-
splay) – wskaźnik zdolny do podania informacji przez
wyświetlenie komunikatów z użyciem liter i cyfr [02]. 

zzaaggrroożżeenniiee  ppoożżaarroowwee  (ang.: fire hazard) – potencjalna
możliwość utraty życia (lub zranienia) i/lub zniszczenia
mienia w wyniku pożaru. 

zzaakkłłóócceenniiaa  (ang.: disturbances) – zdarzenia odpowie-
dzialne za błędy w przesyłaniu lub przetwarzaniu da-
nych, występujące na drodze transmisji albo w urzą-
dzeniach [12]. 

zzaassiillaacczz  llookkaallnnyy  (ang.: additional supply) – zasilacz zasila-
jący urządzenia instalacji alarmowej, zainstalowane
w miejscu oddalonym od centrali alarmowej.

zzaassiillaanniiee  aauuttoonnoommiicczznnee  (ang.: self powering) – zasilanie
urządzenia z własnego źródła energii. 

zzggłłoosszzeenniiee  uusszzkkooddzzeenniioowwee  (ang.: fault warning) – włą-
czenie sygnalizacji informującej o uszkodzeniu w cen-
trali lub w instalacji alarmowej, zasygnalizowanie uszko-
dzenia. 

zzmmiieennnnee  cchhwwiilloowwee  (ang.: running data) – zmienne dane,
modyfikowane okresowo podczas pracy centrali w spo-
sób automatyczny lub przez ręczne sterowanie [02]. 
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